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Raport serwisowy

Zlecajacy: - Karena S.A., Siemianowi&askie, ul. Olimpijska 12

Klient: - Trzebnica,
awaria: - nieprawidtowe spalaniecgla (Iskra - kop. Sobieski) w kotle Protech Gievalice 25 kW ze
sterownikiem Tech ST-40

data interwencji: - 13.12.2011. godz. 11.00 -> 14.00

zakres prac serwisowych

- sprawdzenie procesu spalaniggla - spalanie nieprawidtowe, z wyrastaniem konimdowego z retortu
kotta

- sprawdzenie i analiza nastaw sterownika - nastaegrawidtowe do jak&ci wegla
- korekta nastaw stosownie do jakbwegla
- sprawdzenie procesu spalania po korekcie nastgalarsie prawidtowe, kociot pracuje prawidtowo

zuzyte materiaty: - bez zuaycia
serwisant - Juliusz Przezak
faktura: -100/FV/11 z dn. 14.12.2011.

Informacja o stanie technicznym sprztu i jakosci obstugi kottowni
Sprawdzono stan techniczny agzen kottowni.

Kottownia zbudowana prawidtowo, utrzymana w bardabrym stanie technicznymzytkownik stabo orientuje
si¢ w obstudze kotta i sterownika - nie potrafi sametide reagowé na stany awaryjne kottowni.

Brak wsparcia technicznego ze strony Instalatorgikkowawcy kottowni

Przeszkolono Bytkownika w zakresie:
- bfeddw popetnionych przy dotychczasowej obstudze sirika
- korekt nastaw sterownika - w kierunku dobrego spaladznych rodzajow wgla




